
b C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 JózefóW Uotwocka, ul, NadWiślańska 213

@

P-PIB

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

W 2akładzie produkcyjnym:

5pełnia Wymagania:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuslgąeliÓĘlb*o'ńtlrn-Ś{Ł292*0 z dnia 19.08.2020 r.

2. sprawozdania z badań nr L433lBslL5 z a;iłtlEgfufuptB/lo z dnia2r.o8.2o1o r. wykonanych

w zespole Laboratoriów Technicznego wypóiffi,,ttf5ży Pożarnej i Tdchnicznych Zabezpieczeń

Przeciwpożarowych Bs cNBoP-PlB.
3, cerMikat nr 1o85-cPR-oo19 z dnia 19.12.2014 r. wydany przez oFl Technolo8ie & lnnovation GmbH w Wiedniu,

jednostkęnotyfikowd"iitaą- §ę.6i ŁĘ"ę §*§ B""F
świadectwo j:l. :fu__o_:1,^Ę"*,F',B'.Ę,."Si"frcfi"e.-ł,Ęł6oaS PS.. zawartych

w umowie nr 4114/Dc/ciihoP-Pląl2020:{ ;;- -#, ą -, s
okres Ważności świadectwa: od 23.10.2020 r. do 22.10.2025 r.

a-
DYREKToR cNBoP-PlB

Ąl
,_/\ytą.

z-ca Dyrektora dl. cerMkacji idopuszczeń
st, bryt. dr inż. Jlcek zboina

DclD-z1r21 .08.2018

Ac 063

śwlłorcrwo DopUszczEN lA

Nr arr4l202O
Na podstawie art, 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

centrum Naukowo-BadaWcze ochrony Przeciwpożarowei

im, Józefa Tuliszkowskiego - Pali§tworyy lnstytut Badawczy na Wniosek:

Fabryka Armatury HAWLE sp. z o.o.

ul. Piaskowa 9

62-028 Koziegłowy

HYdrant nadziemnY DN100 PN15
Typ: c Wg PN-EN 14384:2009
oznaczenie producenta DUo DN100

E. HAWLE Armaturenwerke GmbH
Wagrainer strasse 13

A-4840 Vócklabruck, Austria

E. HaWle Armaturenwerke GmbH
HaWle 5trasse 1

A-4890 Frankenmarkt, Austria

pkt, 3,21 zalącznika do rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych

i Administracii 2 dnia 20 czerwca 2007 r. W sprawie WYkaru wyrobów służących

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i żYcia oraZ mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm,: Dz. U, z 2010 r. nr 85, poz, 553 oraz z 2018 r. poż. 984).

lózefów, dnia| 23 paźdielnika 2o2o ( -

strona 1/2



C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY lN STYTUT BADAWCZY
05420 JózefóW k/otwocka, ul, Nadwiślańska 213

śwlnoecrwo DopUszczEN lA

Nr 4LL4|202O

Material 8lowicy:

Materiał kolumny:

Materiai komorY

Ac 063

DANE TECHNlCZNE

oclD-21l21 08 2018

gvo^a2l2

Hydrant nad.iemny DN10o PN16
Typ: c Wt PN-EN 14384:2009

oznaczenie producenta DUo DN100

m

- żeliwo sferoidalne EN-GJ5-400

Stal st 37, stal ocynkowana

- żeliWo sferoidalne EN GJs400

-1x110

,2x75

100 mm

- 1000, 1250, 1500 mm

1,6 MPa

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r, w sprawie

wykazu wyrobów slużących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iŻycia oraz mienia,

a także Zasad Wydawania dopuszczenia tych WyrobóW do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: DZ, U. z 2010 r.

nr 85, poz, 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien byĆ oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej

i dodatkowo numerem niniejszego śWiadectwa,§L,
z.ca Dyrektora df, certyfikacji idopuszczeń
st. bry8, dr inż. Jłcek zboina

{ Jóżefów, dnia: 23 paźdżiernik, 2o2o r,


